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Drucker DEA

D 0 MEldungsuste }= Sorting M Spalten Y Filter

Zeitstempel » Beschreibung Kategorie

30.05.2023 GAS/B34,2.301.000_YD00.AS120.A00019/GAC/N2-02/AC002 T
S B — GAS/B36.2.224.X644_Y669.AS111.A0006/GDF/HBr-02/AC001 R e > M@
PT2R - Alarm oben i

30.05.2023 GAS/B34.2.301.000_Y000.AS120.A00019/GAC/N2-02/AC002
I

j8:29:51 Basement Manuelt r. Umscha y unmdglicl

30.05.2023 GAS/B36.2.224.X640_Y672.AS111.A0003/GDD/HCI-16/AC001

07:12:23 Sammelwamung

Information

m & »

30.05.2023 GAS/B36.2.224,X640_Y672,AST11.A0003/GDD/HCI-16/AC001 ” f Erganzende Beschreibung

12:23 v mu...r-.x.'.‘\.

of

Gasdetektor - Grenzwert HI - HBr tUberschritten

GAS/B34.2.208.X622_Y792.AS121.A0005/GBJ/N20-09/AC001 PRERTRS I o
Status Unke Seite - Spllung Zylinder Zusitzliche Benachrichtigung

Diese Meldung ist erstmalig aufgetreten. Bitte FM Administration kontaktieren.
GAS/B34.2.208.X633_Y789.AS121.A0008/GDE/NF3_S-05/AC001

linke Gasflasche leer

Informationstext

Bereitschaftsgruppe BG57

GAS/B36.2,208.X618_YG15.AS110.A0005/GBB/C2FE-08/AC0OM Katagors A WS: Sofort versténdigan

rechte Gasflliasche leer

30.05.2023 GAS/B34.2.208.X629_Y789.AS121.A0006/GBF/SiH4-02/AC001 e 1. Ansprechpartner 2. Ansprechpartner 3. Ansprechpartner
)153:52 rechte Gasflasche loer mUvZIA Tel: +49518128479 l: +49518128480 Tel: +49518128481

30.05.2023 GAS/B36.2.224.X629_Y672.AS111.A0006/GBF/SiH4-01/AC001

00:48:26 rechte Gasflasche loeor

30.05.2023 GAS/B326.2.224.X618_Y669.AS111.A0005/GBJ/N20-03/AC001
00:02:56 rechte Gasflasche loer Meldungsdaten
29.05.2023 GAS/B36.2.224.X644_Y669.AS111.A0006/GDF/HBr-02/AC001 (TR Meldetyp Quelle Bearbeiter
1:24:2 PT Alarm oben ——— Stormeldung Siclimat X Meldungen Werkschutz
29,05.2023 GAS/B35.3.315.X680_Y701.AS130.A0003/GAC/N2/BR0O05_QA01_DRUCK Aktiv Benachrichtigt Eskaliert
)8 ‘[" 2 Ala N unten 2 i 2 5 &
29.05.2023 18:24:26 29.05.2023 18:24:31 29.05.2023 18:34:26
GAS/B324.2,208.X618_Y792.AS121.A0005/GBJ/N20-02/AC001
EIRBCTIONOICK I SAP Versand letzter SAP Versand
GAS/B26.2.224.X840_Y670,AS111.A0003/GDD/HCI-12/AC001 29.05:2023: AB:24:27 24:03.2023 '08:03:43
tiger Stop rechts
GAS/B36.2.224.X640_Y671.AS111.A0003/GDD/HCI-13/AC001
Wetter Sofortiger Stop links
. 25.05.2023 GAS/B34.2.208.X618_YT792.AS121.A0005/GBJ/N20-02/AC001
& 22:48:48 Flaschendruck >> Kommentare
207 - <
A GAS/B36.2.224.X622_Y669.A5111.A0005/GBJ/N20-02/AC001 von Olaf Miiller 24.03.2023, 08:12
- r'.l" l.‘H'.
Wartung Impl. verst.
Ampel

GAS/B36.2.224.X622 YG69.AS11,.A0005/GBJ/N20-02/AC001
Externer N¢ £

von Olaf Miiller 22.03.2023, 11:10

Wartung Impl. verst.
GAS/B36 24.X622 Y669.A511L.A0D05/GBJ/N20~04/AC00

Gefahrmeldung

24.05.2023 GAS/B36.2.224.X622 YG69.AS511,.A0005/GBJ/N20-02/AC001

11:36:43 Not Aus

S € 8 € 8 € S

24.05,2023 GAS/B36.2.224. X640 YETOASTLAODO3/GDD/HCI-12/ACO0T

09:23:33 Flaschendruck >> max é Drucken ) An SAP senden

23.05.2023 GAS/B36.2.224.X840_YG70.AS111.A0003/GDD/HCI-12/AC00

I
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Drucker DEA

DqﬁC(Eq o Meldungsliste I~ sorting M spalten ¥ Filter

DEA Application Suite

Typ Zeitstempel » Beschreibung Kategorie

30,05.2023 GAS/B34.2.301.000_Y000.AS120.A00019/GAC/N2-02/AC002 “ _

# Dashboard 08:30;11 Fuelistand Bohaelte GAS/B36.2.224.X644_Y669.AS111.A0006/GDF/HBr-02/AC001 oA iR ‘ > @
PT2R - Alarm oben -

30.05.2023
© Meldungsliste 08:29:51 jasement betr, Ums inmiglic}
é e ) 397?57_2'923 S:'s(??ltzl.‘?ﬁfsw_vc'IzASﬂi.Aoooalcooluc1-1slAcoo1 N —
. 30.05.2023 GAS/B36.2.224.X640_Y672.AS111.A0003/GDD/HCI-16/AC001 ST e Erginzende Beschreibung
3 Verwaltung ’ f:14:23 Q822 Prozessdruck Warnung:MAX B Gasdetektor - Grenzwert HI - HBr iiberschritten

30.05,2023 GAS/B34,2.208.X622 Y792.A5121.A0005/GBJ/N20-09/AC001 P R ) )
0:45 IS Seite - Spilung Zylindo e Zusatzliche Benachrichtigung

Diese Meldung ist erstmalig aufgetreten. Bitte FM Administration kontaktieren.

'E— Logs >

30.05.2023 GAS/B34.2,208.X633_Y789.AS121.A0006/GDE/NF3_S-05/AC001

nke Gasflasche len .
Setup > {in flasche lear Informationstext

Bereitschaftsgruppe BG57

5 Y - . .
30 94.20?3 GAS/836.2 ’208.3(618»{61S,ASHO.AOOOS/GBB/C’.’FG 08/ACOD1 Kategorie A WS: Sofort verstandlgen

237 rechte ¢ he lear

A Hilfe

30.05.2022 GAS/B34.2.208.X629_Y789.AS121.A0006/GBF/SIH4-02/AC001 1. Ansprechpartner 2. Ansprechpartner 3. Ansprechpartner
52 rechte Gasflasche loer o Tel: +49518128479 Tel: +49518128480 Tel: +49518128481

0o a1

30.05.2023 GAS/B26.2.224.X629_Y672.AS111.A0006/GBF/SiH4-01/AC001

( rechte Gasfiasche leor

GAS/B26.2.224.X618_Y669.AS111.A0005/GBJ/N20-03/AC001

GAS/B36.2.224 X840 _YE70.AST1L.A0003/GDD/HCI2/ACO0N

Flaschendruck:==. max fa? Drucken » An SAP senden

23.05.2023 GAS/836.2,224.X640_YSTO.ASTI1L.ADOQI/GDD/HCI-12/ACOMN

scho loer Meldungsdaten
29.05.2023 e Meldetyp Quelle Bearbeiter
3:24:2 PT2R - Alarm o ——— Stérmeldung Siclimat X Meldungen Werkschutz
?9 DG]’:’O"J QASIB:!S.3.315.X880_V701.AS130.AOOO:IIGACIN?/BROOS_QAN_DRUCK Aktiv Benachrichtigt Eskaliart
04:32:22 £ " unte
29.05.2023 18:24:26 29.05.2023 18:24:31 29.05.2023 18:34:26
28.05.2023 GAS/B34,2.208.X618_Y792.AS121.A0005/GBJ/N20-02/AC001
i FiaBCherndnich > max SAP Versand letzter SAP Versand
GAS/B36.2,224.X840_YB70.AS5111.A0003/GDD/HCI-12/ACO01 v 29.05.2023  18:24:27 24.03.2023  08:03:43
Sofortiger Stop rechts
GAS/B26.2.224.X840_Y671.AS111.A0003/GDD/HCI-13/AC001
Sofortiger Stop links \/
GA ;2.208.X618_Y792.AS121.A0005/GBJ/N20-02/AC001 v
Wetter 73768 Neuhausen Flaschendruck >> nyax Kommentare
Deutschiand
GAS/B26.2.224.X622_Y669.A5111.A0005/GBJ/N20-02/AC001 von Olaf Miiller 24.03.2023. 08:12
Heute, 19.05.2023, 15:48 Not Aus \/ X
9 Wartung Impl. verst.
& 20.7 o & GAS/B36.2.224.X622_Y669.A5111.A0005/GBJ/N20-02/AC001 7
ARSI NILOUS von Olaf Miiller 22.03.2023, 11:10
Wartung Impl. verst.
Ampel 6.2.224.X622_Y669.A5111.A0005/GBJ/N20-04/AC001 \/
wrmeldung
GAS/B36.2,224.X622_Y669.A5111.A0005/GBJ/N20-02/AC00] v
Not Aus
L4 Dirk Kretzinger
. Administrator

Deutsch b &4
®
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Drucker DEA

D30cGER #t Dashboard D3UCGER #t Dashboard
DEA Application Suite DEA Application Suite

Statistiken & Auswertungen Statistiken & Auswertungen

ﬁ Dashboard : e s

boa Alle Alarme Haufigster Ala Ausgewihliter Als
e Top 4 Alarme Alarmverteilung iiber Zeit @ Ao atarme @ nuvfigstor tarm @) Ausgewihiter Alarm [ERiE A Alarmverteilung tiber Zeit e Alarme aufigster Alarm usgewdhlter Alarm
o Meldungsliste o Meldungsliste

a Archivdaten > é Archivdaten >

B3 Verwaltung > B Verwaltung >

IB Logs > IE Logs >

[ o}
é) Setup 3 = Setup > ) =
e o / = — pr— ,’x» — /
M Hilfe Heute ’ M Hitfe Heute 13 "~ g -
Gestern 15
Schweregradverteilung Lingste Alarmdauer Schweregradverteilung Lingste Alarmdauer
. Alarm XZY Alarm XzZY
. Alarm 123 Schwer Alarm 123 Schwer 10:38 min
@ sarm Be12 @ Atarm Be12
07:21 min
_! 05:48 min
n & —
2
(] 8
u b 2
@ Aarm 123 schwer @ Atarm X2y Alarm 123 Schwer Alarm 123 Schwer Alarm 123 Schwer Alarm XzY @ Atarm 123 Schwer 13
Watter P petachiand 9 o
Haute, 19.08.2023, 15:48
Heute, 18.05.2023, 15:48
) 20.7 ¢ Informationen & Schnelleinstiege & 207 - Informationen & Schnelleinstiege
Ao Aktive Al @ Meld Gesamt Bearbeit t Archivdat Konfigurati Handbuch Ampet
ive Alarme eldungen Gesam earbeitungsquote rchivdaten onfiguration andbucl el > - . : :
g £sq e ° Aktive Alarme Meldungen Gesamt Bearbeitungsquote Archivdaten Konfiguration Handbuch

542 Alarme
@ Deutsch > &« Warnungen 297

L] Dirk Kretzinger
MR sdministrator

[ Dirk Kretzinger

Administrator

Deutsch > &4
®

6 HMI Project GmbH / Case Studies / 2023



D30CcGER # Dashboard

DEA Application Suite
Statistiken & Auswertungen

Schweregradverteilung

10:38 min

0 Narm 122 e @) A2y

Informationen & Schnelleinstiege

A
Aktive Alarme Meldungen Gesamt Bearbeitungsquote
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D 0 Meldungsliste

3
3

Zeitstempel w Beschreibung Kategorie Status

30.05,2023 GAS/B24.2.301.000_Y000.AS120.A00019/GAC/N2-02/AC002
Fuelistand Behaelter Rechts ieer

Gewerk XY

o GAS/B36.2.224.X644_Y669.AS111.A0006/GDF/HBr-02/AC001

PT2R - Alarm oben
GAS/B24.2.301.000_Y000.AS120.A00019/GAC/N2~02/AC002
Basement Manuelbetr. Umschalten unmoglich

Gowerk XY

30.05.2023 GAS/B36.2.224.X640_Y672.AST11.A0003/GDD/HCI-16/AC001 e
07:12:23 Sammelwarnung i Information

30.05.2023 GAS/B26.2.224.X640_Y672.AS111.A0003/GDD/HCI-16/AC001 PR Ergdnzende Beschreibung

07:12:23 QB22 Prozessdruck Warnung MAX Gasdetektor - Grenzwert HI - HBr iiberschritten
ranranashs ianotic Zusitzliche Benachrichtigung

Diese Meldung ist erstmalig aufgetreten. Bitte FM Administration kontaktieren.
GAS/B34.2.208.X633_Y789.AS121.A0008/GDE/NF3_S-05/AC001
linke Gasflasche leer Informationstext

Bereitschaftsgruppe BG57
WS: Sofort verstandigen

{

{

GAS/B324.2,.208.X629_Y789.AS121.A0006/GBF/SiH4-02/AC001

1. Ansprechpartner
rechte Gasflasche loor Te

30.05,2023 GAS/B26.2.224.X629_Y672.AS111.A0006/GBF/SiH4-01/AC001
00:48:26 rechte Gasflasche leer

30.05.2023 GAS/B36.2.224.X618_Y669.AS111.A0005/GBJ/N20-03/AC001
rechte Gasflasche leer Meldungsdaten

m>» P © © P o O s

Meldetyp Quelle Bearbeiter
Stormeldung Siclimat X Meldungen Werkschutz

Gowerk Gase

GAS/B35.3.315.X680_Y701.AS130.A0003/GAC/N2/BR0O05_QA01_DRUCK Aktiv Benachrichtigt Eskaliert

Alarm unten SZENTE L PR Al h SOUaas it S
'29.05.2023 18:24:26 129.05.2023 18:24:31 129.05.2023 18:34:26

.X618_Y792.AS121.A0005/GBJ/N20~02/AC001
Flaschendruck >> max

Kategorie A

SAP Versand letzter SAP Versand

S1IZ2LA0005/GBJIINR20+D7

2
mp oo o © o e

{CI-12/ACO0




D30UCCER 0 Meldungsliste

DEA Application Suite

3

me P ©  © P o o

Zeitstempel Beschreibung Kategorie

GAS/B34.2.301.000_Y000.A5120.A00019/GAC/N2-02/AC002

Y Dashboard Fuellstand Behaelter Rechts leor

._

o GAS/B36.2.224.X644_Y669.AS111.A0006/GDF/HBr-02/AC001

PT2R - Alarm oben
GAS/B34.2,301.000_Y000.AS120,A00019/GAC/N2-02/AC002
Basement Manuelbetr, Umschalten unmiglich

GAS/B36.2.224.X640_Y672.AS111.A0003/GDD/HCI-16/ACO0T
Sammelwarnung i e Information

GAS/B36.2.224.X640_Y672.AS111.A0003/GDD/HCI-18/AC001

Ergdanzende Beschreibung
QB22 Prozessdruck Warnung MAX

Gasdetektor - Grenzwert HI - HBr Gberschritten

h Gowrork XY

GAS/834.2.208 X622 YTHZ ASI121.A0005/

Zusitzliche Benachrichtigung »
Diese Meldung ist erstmalig aufgetreten. Bitte FM Administration kontaktieren.

GAS/B34.2,208,X633_Y789.AS121.A0006/GDE/NF3_S-05/AC001
linke Gasflasche leer

Kategorie A

Informationstext

Bereitschaftsgruppe BG57
WS: Sofort verstandigen

{

{

GAS/B34.2.208.X629_Y789.AS121.A0006/GBF/SiH4-02/AC001

1. Ansprechpartner 2. Ansprechpartner 3. Ansprechpartner
rechte Gasflasche leer 3 & 4 : 4

Kategorie A

GAS/B36.2.224.X629_Y672.AS111.A0006/GBF/SiH4-01/AC001
rechte Gasflasche leer

GAS/B36.2.224.X618_Y669.AS111.A0005/GBJ/N20-03/AC001
rechte Gasflasche leer Meldungsdaten

Meldetyp Quelle
Stormeldung Siclimat X Meldungen

Gewerk Gase

:aslus.;ms.xm_vmsomowwmm.«m,mucx Katagoria A Aktiv Bonachrichtigt

rm unten A oy i e S P S A BN
29.05.2023 18:24:26 -29.05.2023 18:24:31

GAS/B34.2.208.X618_Y792.AS121.A0005/GBJ/N20~-02/AC001

Flaschendruck >> max SAP Versand letzter SAP Versand

29.05.2023 18:24:27 '24.03.2023 08:03:43

m P © © © © © © O

Gevery

22.03.2023, 11:10

Cevesrh LY

Cevesrh LY

)
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